
附件 1：

国网北京电力公司关于供应商不良行为处理情况的通报

（2020 年 5 月） 编号：2020-3

序号
供应商名称 不良行为描述 处理措施 处理范围

1

北京八达电

缆管有限公

司

该供应商提供的电缆保护

管在2020年1月抽检中发

现存在一般质量问题。

2020年 5月20日-2020年 7月 20日，

在配网设备协议库存电缆附件标包

中暂停中标资格 2个月

配网设备

协议库存

电缆附件

2

大盛微电科

技股份有限

公司

该供应商提供的 10kV 环

网柜在 2019 年 12 月抽检

中发现存在较严重质量问

题。

2020年 5月20日-2020年 9月 20日，

在配网设备协议库存 10（20）kV 开

关柜标包中暂停中标资格 4 个月

配网设备

协议库存

10（20）kV

开关柜

3

吉林市能兴

电力设备有

限公司

该供应商提供的 10kV 交

流避雷器在2020年1月抽

检中发现存在较严重质量

问题。

2020年 5月20日-2020年 9月 20日，

在配网设备协议库存避雷器标包中

暂停中标资格 4个月

配网设备

协议库存

避雷器

4
厦门华电开

关有限公司

该供应商提供的 10kV 高

压开关柜在2020年1月抽

检中发现存在较严重质量

问题。

2020年 5月20日-2020年 9月 20日，

在配网设备协议库存 10（20）kV 开

关柜标包中暂停中标资格 4个月。

配网设备

协议库存

10（20）kV

开关柜

5

杭州介通电

缆保护管有

限公司

该供应商提供的电缆保护

管在 2019 年 12 月、2020

年 1 月抽检中发现存在 2

次一般质量问题。

2020年 4月26日-2020年 8月 26日，

在配网设备协议库存电缆附件标包

中暂停中标资格 4 个月。（目前，国

网公司已将其列入黑名单）

配网设备

协议库存

电缆附件

6

江苏华鹏变

压器有限公

司

该供应商提供的 10kV 干

式变压器在2020年1月抽

检中发现存在一般质量问

题。

2020年 5月20日-2020年 7月 20日，

在配网设备协议库存 10（20）kV 配

变标包中暂停中标资格 2个月

配网设备

协议库存

10（20）kV

配变

7
江苏江扬电

缆有限公司

该供应商提供的 10kV 电

缆在 2019 年 11 月抽检中

发现存在一般质量问题。

2020年 4月26日-2020年 6月 26日，

在配网设备协议库存电缆标包中暂

停中标资格 2个月。

配网设备

协议库存

电缆

8
浙江群英控

股有限公司

该供应商提供的电缆保护

管在 2019 年 11 月抽检中

发现存在一般质量问题。

2020年 4月26日-2020年 6月 26日，

在配网设备协议库存电缆附件标包

中暂停中标资格 2个月。

配网设备

协议库存

电缆附件

9

广东阿尔派

新材料股份

有限公司

该供应商提供的 10kV 电

缆终端在 2019 年 12 月抽

检中发现存在一般质量问

题。

2020年 4月26日-2020年 6月 26日，

在配网设备协议库存电缆附件标包

中暂停中标资格 2个月。

配网设备

协议库存

电缆附件

10
津联线缆有

限公司

该供应商提供的 10kV 电

缆在2019年8月抽检中发

现存在一般质量问题。

2019 年 11 月 4 日-2020 年 1 月 4日，

在配网设备协议库存电缆标包中暂

停中标资格 2个月。

在其整改合格之前，继续暂停中标资

格。

配网设备

协议库存

电缆

11

吉林市能兴

电力设备有

限公司

该供应商提供的 10kV 交

流避雷器在2019年7月抽

检中发现存在较严重质量

问题。

2019 年 11 月 4 日-2020 年 3 月 4日，

在配网设备协议库存避雷器标包中

暂停中标资格 4 个月。

在其整改合格之前，继续暂停中标资

配网设备

协议库存

避雷器



格。

12
河北环亚线

缆有限公司

该供应商提供的钢芯铝绞

线在2019年9月抽检中发

现存在一般质量问题。

2019 年 11 月 4 日-2020 年 1 月 4日，

在配网设备协议库存导地线标包中

暂停中标资格 2 个月。

在其整改合格之前，继续暂停中标资

格。

配网设备

协议库存

导地线

13

山东泰山变

压器有限公

司

该供应商提供的油浸式变

压器在2019年9月抽检中

发现存在较严重质量问

题。

2019 年 11 月 4 日-2020 年 3 月 4 日，

在配网设备协议库存 10（20）kV 配变

标包中暂停中标资格 4 个月。

在其整改合格之前，继续暂停中标资

格。

配网设备

协议库存

10（20）kV

配变

14
南阳金冠电

气有限公司

该供应商提供给北京科锐

配电自动化股份有限公司

的6支配套避雷器在2019

年 9 月抽检中发现存在一

般质量问题。

2019 年 11 月 4 日-2020 年 1 月 4 日，

在配网设备协议库存避雷器标包中暂

停中标资格 2个月。

在其整改合格之前，继续暂停中标资

格。

配网设备

协议库存

避雷器

15

珠海博威电

气股份有限

公司

该供应商提供的断路器在

2019 年 6、7月抽检中发

现 6个月内同类产品累计

出现 2 次一般质量问题。

2019 年 8 月 20 日-2019 年 12 月 20

日，在北京公司招标采购配网设备协

议库存断路器标包中暂停中标资格 4

个月。在其整改合格之前，继续暂停

中标资格。

在其整改合格之前，继续暂停中标资

格。

配网设备

协议库存

断路器

16

石家庄华通

线缆有限公

司

该供应商提供的导地线在

2019 年 3 月抽检中发现 6

个月内同类产品累计出现

2 次一般质量问题。

2019 年 6 月 6日-2019 年 10 月 6 日，

在北京公司招标采购配网设备协议库

存导地线标包中暂停中标资格 4 个

月。

在其整改合格之前，继续暂停中标资

格。

配网设备

协议库存

导地线

17
烟台北海电

气有限公司

该供应商提供的配电箱在

2018 年 12 月抽检中发现

存在一般质量问题。

2019年 1月 16日-2019年 3月 16日，

在北京公司招标采购 10kV 配电箱标

包中暂停中标资格 2个月。

在其整改合格之前，继续暂停中标资

格。

10kV 配电

箱

18

法泰电器（江

苏）股份有限

公司

该供应商 2018 年 12 月提

供的低压开关断路器，在

履约过程中发现较严重质

量问题，导致整批次产品

退回整改。

2018 年 12 月 25 日-2019 年 6 月 25

日，在北京公司招标采购低压开关断

路器标包中暂停中标资格 6个月。

在其整改合格之前，继续暂停中标资

格。

低压开关

断路器

19
江苏广源电

线电缆有限

公司

该供应商2018年1月提供

的 1kV 架空绝缘导线，多

次沟通拒签采购供货单，

拒签合同处罚单，不同意

注销合同，目前仍未供货。

2018年 4月 24日-2020年 4月 24日，

在北京公司招标采购所有品类物资招

标采购中 2年黑名单。

在其整改合格之前，继续暂停中标资

格。

所有品类

物资

20
北京华力通

电力设备技

术有限公司

该供应商 2017 年 12 月提

供的配电变压器存在较严

重质量问题，被公司认定

为家族性缺陷。

2017 年 12 月 20 日-2020 年 12 月 20

日，在北京公司招标采购所有标包中

黑名单 3年。

所有品类

物资


