附件1
广东省市场监督管理局产品质量监督抽查不合格产品名单

	序号
	产品种类
	受检单位
	标称生产单位
	标称生产单位所在地
	产品名称
	规格型号
	主要不合格
项目
	生产日期
或批号
	承检机构
	电商
平台
	报告编号
	备注

	1
	消防水带
	阳江市阳东区吉祥消防器材部
	江苏三江消防装备有限公司
	江苏省泰州市
	有衬里消防水带
	/  8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶
	热空气老化性能
	2023-12-26
	广州质量监督检测研究院
	/
	4400240206300641
	

	2
	消防水带
	广东金克莱阀门有限公司
	福建天广消防有限公司
	福建省泉州市
	有衬里消防水带
	/  8-50-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶
	长度
	2024-01-20
	广州质量监督检测研究院
	淘宝
	4400240206301151
	

	3
	消防水带
	兴宁市安宁消防交通器材营业部
	泰州市三江消防器材有限公司
	江苏省泰州市
	有衬里水带
	10-50-20涤纶纱/涤纶长丝-聚氨酯  /
	爆破试验、热空气老化性能
	2023-06-09
	广州质量监督检测研究院
	/
	4400240206301211
	

	4
	消防水带
	兴宁市安宁消防交通器材营业部
	镇江丹星消防设备有限公司
	江苏省镇江市
	有衬里消防水带
	8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶  /
	爆破试验、附着强度
	2024-02-22
	广州质量监督检测研究院
	/
	4400240206301221
	

	5
	消防水带
	深圳市宝安区沙井金虹文具五金劳保商行
	苏扬消防器材（宝应）有限公司
	江苏省扬州市
	有衬里消防水带
	8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯  /
	长度
	2022-04-10
	广州质量监督检测研究院
	/
	4400240206301461
	

	6
	消防水带
	湛江市赤坎区鹏翔安消防器材经营部
	江苏飞海消防器材有限公司
	江苏省扬州市
	有衬里消防水带
	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶  /
	附着强度
	2024-06-30
	广州质量监督检测研究院
	/
	4400240206301491
	

	7
	消防水带
	茂名市茂南区广川劳保用品商行
	扬州市太平洋消防器材有限公司
	江苏省扬州市
	有衬里消防水带
	10-65-20  /
	长度
	2024-04-15
	广州质量监督检测研究院
	/
	4400240206301521
	

	8
	消防水带
	惠州市仲恺高新区辉安日用品商行
	江苏飞海消防器材有限公司
	江苏省扬州市
	有衬里消防水带
	10-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶
	附着强度
	2024
	广东产品质量监督检验院
	/
	440024010630048C
	

	9
	消防水带
	端州区太晋消防水暖器材经营部
	泰州市华鹏消防救护装备有限公司
	江苏省泰州市
	有衬里消防水带
	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶
	爆破试验
	2024-06
	广东产品质量监督检验院
	/
	440024010630068C
	

	10
	消防水带
	广东嵘德钢管有限公司
	洪消智能科技有限公司
	福建省泉州市
	有衬里消防水带
	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶
	爆破试验、
附着强度
	2024-08-20
	广东产品质量监督检验院
	/
	440024010630027C
	

	11
	消防水带
	高要区南岸千安消防器材经营部
	福建省中环消防科技有限公司
	福建省泉州市
	有衬里消防水带
	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶
	附着强度
	2023-05-23
	广东产品质量监督检验院
	/
	440024010630071C
	

	12
	消防水带
	广州市天河区车陂财运亨消防器材商行
	扬州水龙消防器材有限公司
	江苏省扬州市
	有衬里消防水带
	13-65-25
	附着强度、热空气老化性能
	2023年3月20日
	深圳市计量质量检测研究院
	/
	4400240306300021
	

	13
	消防水带
	广州市增城创盛消防器材经营店（个体工商户）
	广东南粤消防设备有限公司
	广东省广州市
	有衬里消防水带
	8-65-20
	附着强度
	2024年4月1日
	深圳市计量质量检测研究院
	/
	4400240306300221
	

	14
	消防水带
	汕头市金平区诚安消防器材商行
	江苏三峡消防器材有限公司
	江苏省泰州市
	有衬里消防水带
	10-65-20
	附着强度
	2024年6月1日
	深圳市计量质量检测研究院
	/
	4400240306300301
	

	15
	消防水带
	东莞市万江勇泰包装材料店
	泰州万寿消防科技有限公司
	江苏省泰州市
	有衬里消防水带
	8-65-20
	内径、附着强度
	2022年11月1日
	深圳市计量质量检测研究院
	/
	4400240306300611
	

	16
	消防水带
	东莞市凤岗天晓劳保消防器材商行
	高邮市双龙消防设备有限公司
	江苏省扬州市
	有衬里消防水带
	10-65-20
	长度、附着强度
	2024年5月1日
	深圳市计量质量检测研究院
	/
	4400240306300631
	

	17
	消防水带
	东莞市凤岗时安劳保交通设施经营部
	江苏飞海消防器材有限公司
	江苏省扬州市
	有衬里消防水带
	13-65-20
	长度、附着强度
	2023
	深圳市计量质量检测研究院
	/
	4400240306300641
	

	18
	消防应急灯具
	深圳市宝安区松岗格雅电子经营部
	中山市民扬照明科技有限公司
	广东省中山市
	消防应急照明灯具
	MY-ZFZD-E3W-8902
	接地保护、使用说明书
	2024
	广州质量监督检测研究院
	/
	4400240206300101
	

	19
	消防应急灯具
	深圳市宝安区新桥德艺兴五金照明店
	中山市横栏镇东宇照明电器厂
	广东省中山市
	消防应急标志灯具
	DY-BLZD-1LROEI2W-02
	转换电压性能
	2024-07
	广州质量监督检测研究院
	/
	4400240206300131
	

	20
	消防应急灯具
	中山市小榄镇兴德劳保用品商店
	广东赛玛照明科技有限公司
	广东省江门市
	消防应急照明标志复合灯具
	SM-ZBLZD-1LROE I 3W
	转换电压性能、主要部件性能
	2024-05-24
	广州质量监督检测研究院
	/
	4400240206300191
	

	21
	消防应急灯具
	广州市增城富安消防器材经营部
	广东潽洛德照明科技有限公司
	广东省江门市
	消防应急照明标志复合灯具
	PL-ZBLZD-1LROEI3W
	转换电压性能、主要部件性能
	2023-04
	深圳市计量质量检测研究院
	/
	4400240306300181
	

	22
	消防应急灯具
	东莞市泰勒斯照明有限公司
	广东飞安星照明有限公司
	广东省中山市
	消防应急照明灯具
	FA-ZFZD-E3W-Z1
	转换电压性能
	2024-04-21
	深圳市计量质量检测研究院
	拼多多
	4400240306300861
	

	23
	消防应急灯具
	广州鑫垚电器科技有限公司
	新会区睦洲镇万按特电器厂
	广东省江门市
	消防应急标志灯具
	WT-BLZD-Ⅰ1LROE3W
	转换电压性能、接地保护
	/
	深圳市计量质量检测研究院
	拼多多
	4400240306300881
	

	24
	消防应急灯具
	中山市泰者商贸有限公司
	新会区睦洲镇万按特电器厂
	广东省江门市
	消防应急照明灯具
	WT-ZFZD-E3W-D
	转换电压性能
	/
	深圳市计量质量检测研究院
	拼多多
	4400240306300911
	

	25
	消防应急灯具
	东莞市昱洁净化科技有限公司
	佛山市顺德区曼凌智能消防照明有限公司
	广东省佛山市
	消防应急照明灯具
	ML-ZFZD-E3W
	转换电压性能
	2023-11
	深圳市计量质量检测研究院
	阿里巴巴
	4400240306300951
	

	26
	消防应急灯具
	广州市增城强安消防器材经营部
	佛山市安迅照明科技有限公司
	广东省佛山市
	消防应急标志灯具
	AX-BLZD-1LROE I 3W
	转换电压性能、接地保护
	2022-10
	深圳市计量质量检测研究院
	/
	4400240306301011
	

	27
	消防应急灯具
	广州市增城强安消防器材经营部
	江门市荷塘科特电器厂
	广东省江门市
	消防应急照明灯具
	KT-ZFZD-E3W-B1
	转换电压性能、主要部件性能
	2021-09
	深圳市计量质量检测研究院
	/
	4400240306301021
	

	28
	消火栓箱
	湛江市赤坎三江消防设备有限公司
	广州市芳村恒安消防器材厂
	广东省广州市
	消火栓箱
	800*650*240mm  SG24A65-J
	材料（箱体材料厚度）
	2023-12-27
	广州质量监督检测研究院
	/
	4400240206301351
	

	29
	消火栓箱
	广东裕川阀门有限公司
	福建省三辉消防器材有限公司
	福建省泉州市
	消火栓箱
	SG24B65Z-J
	材料（箱体材料厚度）
	2024-07
	广东产品质量监督检验院
	/
	440024010630030C
	

	30
	消火栓箱
	佛山市南海区奇亚康消防用品商行
	广东万成佳消防设备有限公司
	广东省中山市
	消火栓箱
	SG24A65-J
	材料（箱体材料厚度）
	2024-08-12
	广东产品质量监督检验院
	/
	440024010630104C
	

	31
	消火栓箱
	鸿创消防科技（惠州）有限公司
	鸿创消防科技（惠州）有限公司
	广东省惠州市
	消火栓箱
	SG24A65-J
	材料（箱体材料厚度）
	2024年10月6日
	广东产品质量监督检验研究院
	/
	4400240103206331
	

	32
	消防接口
	梅州市梅江区新华阀门管道设备营销部
	南安市启力消防设备有限公司
	福建省泉州市
	内扣式接口
	KD65  /
	基本尺寸
	2022-07-06
	广州质量监督检测研究院
	/
	4400240206301451
	

	33
	消防接口
	茂名市茂南区广川劳保用品商行
	泰州市太平洋消防器材有限公司
	江苏省泰州市
	内扣式接口
	KD65  /
	基本尺寸
	2024-04-08
	广州质量监督检测研究院
	/
	4400240206301511
	

	34
	消防接口
	武江区敏安消防器材服务部
	镇江丹星消防设备有限公司
	江苏省镇江市
	内扣式接口
	KD65
	基本尺寸、
水压性能
	2023-03-31
	广东产品质量监督检验院
	/
	440024010630039C
	

	35
	消防接口
	高要区白土镇鹏安消防器材经营部
	南安市崎莲消防器材有限公司
	福建省泉州市
	内扣式接口
	KD65
	基本尺寸、
密封性能、
水压性能、
抗跌落性能
	2021-03-05
	广东产品质量监督检验院
	/
	440024010630073C
	

	36
	阻燃板
	东莞市凤岗新天地装饰材料店
	贵港市森友木业有限公司
	广西壮族自治区贵港市
	阻燃胶合板
	2440mm×1220mm×9mm
	燃烧性能B1级 单体燃烧试验
	/
	深圳市计量质量检测研究院
	/
	4400240306300471
	

	37
	阻燃板
	东莞市东城恒锋装饰材料行
	南宁市武鸣宏森林木业有限公司
	广西壮族自治区南宁市
	阻燃胶合板
	2440mm×1220mm×7mm
	燃烧性能B1级 单体燃烧试验
	/
	深圳市计量质量检测研究院
	/
	4400240306300491
	

	38
	阻燃板
	东莞市众达建材有限公司
	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
	浙江省湖州市
	难燃胶合板
	2440mm×1220mm×9mm
	燃烧性能B1级 单体燃烧试验
	/
	深圳市计量质量检测研究院
	/
	4400240306300531
	

	39
	阻燃板
	东莞市润合装饰材料有限公司
	浙江升华云峰新材股份有限公司
	浙江省湖州市
	难燃胶合板
	2440mm×1220mm×9mm
	燃烧性能B1级 单体燃烧试验
	/
	深圳市计量质量检测研究院
	/
	4400240306300561
	

	40
	消防水枪
	饶平县饶安消防器材经营部（个体工商户）
	福建省四海消防科技有限公司
	福建省泉州市
	直流水枪
	QZ3.5/7.5
	耐水压强度
	2023年9月24日
	深圳市计量质量检测研究院
	/
	4400240306300701
	

	41
	消防水枪
	揭阳市众安消防设备有限公司
	溪一消防设备有限公司
	福建省泉州市
	直流水枪
	QZ3.5/7.5
	耐水压强度
	2024年6月16日
	深圳市计量质量检测研究院
	/
	4400240306300771
	

	42
	消防水枪
	普宁市流沙新隆安消防器材经营部
	镇江丹星消防设备有限公司
	江苏省镇江市
	直流水枪
	QZ3.5/7.5
	耐水压强度
	2023年8月29日
	深圳市计量质量检测研究院
	/
	4400240306300791
	

	43
	消防软管卷盘
	中山市小榄镇晨锐五金商行
	福建省四海消防科技有限公司
	福建省泉州市
	消防软管卷盘
	20C  JPS0.8-19
	耐腐蚀性能
	2022-12-26
	广州质量监督检测研究院
	/
	4400240206300581
	

	44
	手提式干粉灭火器
	陆河县河口镇隆祥五金交电商行
	梦齐创（广东）消防科技有限公司
	广东省东莞市
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	灭火剂和驱动气体（干粉灭火剂） 第一主要组分含量
	2024年2月1日
	深圳市计量质量检测研究院
	/
	4400240306300351
	




附件2
广东省消防救援总队产品质量监督抽查不合格产品名单
	序号
	产品种类
	受检单位
	标称生产单位
	标称生产单位所在地
	产品名称
	规格型号
	主要不合格
项目
	生产日期或批号
	承检机构
	报告编号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	洒水喷头
	陆丰市沐斯岚酒店
	泉州市泓瑞消防设备有限公司
	福建省泉州市
	洒水喷头
	ZSTDY 80-68℃ Q5
	流量系数、静态动作温度
	2023年11月
	广东产品质量监督检验研究院
	XG2400789
	

	2
	洒水喷头
	连平县闪视幻影娱乐业沐足休闲会所
	沪消消防科技有限公司
	福建省泉州市
	洒水喷头
	T-ZSTX80-68°CQ5Y
	流量系数
	2023年7月2日
	广东产品质量监督检验研究院
	XG2400837
	

	3
	洒水喷头
	深圳比亚迪电子有限公司
	泉州市邦美消防设备有限公司
	福建省泉州市
	洒水喷头
	T-ZSTX 80-68℃ Q5A
	流量系数、静态动作温度
	2023
	广东产品质量监督检验研究院
	XG2400840
	

	4
	消防员照明灯具
	佛山市消防救援支队
	湖北鑫光众晟科技有限公司
	湖北省武汉市
	消防员照明灯具
	TD-FBSI300/BX27106A
	外壳防护等级
	2023年3月
	广东产品质量监督检验研究院
	XG2400734
	

	5
	消防员照明灯具
	珠海市消防救援支队
	湖北鑫光众晟科技有限公司
	湖北省武汉市
	消防员照明灯具
	DF-FBSL300\BX27106A
	外壳防护等级
	2024年7月
	广东产品质量监督检验研究院
	XG2400629
	

	6
	消防救生照明线
	江门市消防救援支队
	河北永生消防装备有限公司
	河北省保定市
	消防救生照明线
	JZ50Z-CS
	连续工作时间
	2023/1/11
	广东产品质量监督检验研究院
	XG2401051
	

	7
	消防救生照明线
	肇庆市消防救援支队
	广州莱曼消防设备有限公司
	广东省广州市
	消防救生照明线
	JZ100Z-CS
	标志
	2022/12/19
	广东产品质量监督检验研究院
	XG2400700
	

	8
	防火玻璃
	肇庆市家喜乐迪娱乐有限公司
	鹤山市鼎控防火产品有限公司
	广东省江门市
	非隔热型防火玻璃
	DFB-10-C2.00
	耐火性能
	2024.6.15
	广东产品质量监督检验研究院
	XF2404996
	

	9
	防火玻璃
	清远市蒸武门餐饮管理有限公司
	广东远玻防火玻璃有限公司
	广东省东莞市
	非隔热型防火玻璃
	DFB-08-C1.50
	耐火性能
	2023.6.3
	广东产品质量监督检验研究院
	XF2404298
	

	10
	防火门
	开平市赤坎旧埠旅游发展有限公司美棠酒店分公司
	江门市汇丰木业发展有限公司
	广东省江门市
	防火门
	GFM-3030-bdk5 A1.50（甲级）-2
	耐火性能
	2023.3.15
	广东产品质量监督检验研究院
	XF2405030
	

	11
	防火门
	广州敏捷新生活物业管理有限公司
	广东合富盈消防设备有限公司
	广东省江门市
	防火门
	GFM-2727-bdk5 A1.00(乙级）-2-X50（1250×2250）
	耐火性能
	2023.12.12
	广东产品质量监督检验研究院
	XF2405031
	

	12
	消防水带
	福州市凡塔斯餐饮管理有限公司(梅江区)分公司
	福建新龙都消防科技有限公司
	福建省泉州市
	有衬里消防水带
	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯-A
	附着强度
	2024
	广东产品质量监督检验研究院
	XF2403889
	

	13
	消防水带
	韶关市碧桂园房地产开发有限公司
	高邮市东方消防器材有限公司
	江苏省扬州市
	有衬里消防水带
	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶
	附着强度
	2024.6
	广东产品质量监督检验研究院
	XF2404219
	

	14
	泡沫灭火剂
	佛山市消防救援支队
	郑州市雨恒实业有限公司
	河南省郑州市
	泡沫灭火剂
	6%（AFFF、-7℃）
	凝固点、灭火性能
	2023.3.21
	广东产品质量监督检验研究院
	XF2403905
	

	15
	手提式灭火器
	潮州市潮枫酒店管理有限公司
	锦阳消防科技有限公司
	福建省南安市
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	干粉灭火剂含量检验（磷酸二氢铵含量）
	2024.4
	广东产品质量监督检验研究院
	XF2404194
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